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C1586-U48, C1686-U48 C1255-H48, C1253-2CM



IMPORTANT INSTRUCTIONS



C1 Ultra™ 110-style Patch Panels: eXtreme® 6+ and GigaMax® 5e C1 Ultra™ QuickPort-style Patch Panel C1 Ultra™ Blank/Cable Manager



1. Read and understand all instructions. Follow all warnings and instructions marked on the product. 2. Do not use this product near water-e.g., near a tub, wash basin, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool. 3. Never push objects of any kind into this product through openings, as they may touch dangerous voltages. 4.



SAVE THESE INSTRUCTIONS. SAFETY INFORMATION



(Figure 1)



(Figure 2)



1. Never install communications wiring or components during a lightning storm. 2. Never install communications components in wet locations unless the components are designed specifically for use in wet locations. 3. Never touch uninsulated wires or terminals unless the wiring has been disconnected at the network interface. 4. Use caution when installing or modifying communications wiring or components. 5. To prevent electrical shock, each opening must be filled with a module.



DIRECTIVES IMPORTANTES



1. Lire les présentes directives et s’assurer de bien les comprendre; observer tous les avertissements et directives apparaissant sur le dispositif. 2. Ne pas installer ce dispositif à proximité d’une source d’eau - comme une baignoire, un bac à laver, une cuve à lessive ou un évier de cuisine -, dans un soussol humide ni près d’une piscine. 3. Ne jamais insérer quelque objet que ce soit dans les ouvertures de ce dispositif; elles sont sous tension et peuvent présenter un danger.



4.



CONSERVER LES PRÉSENTES DIRECTIVES. CONSIGNES DE SÉCURITÉ



1. Ne jamais effectuer l’installation de câblage ou de composants de communication pendant un orage. 2. Ne jamais installer de composants de communication dans des endroits mouillés à moins qu’il s’agisse de dispositifs conçus spécialement pour cet usage. 3. Ne jamais toucher des bornes de raccordement ni du fil non isolés, à moins que le circuit ne soit pas relié à l’interface réseau. 4. On doit prendre toutes les précautions requises lorsqu’on installe ou modifie du câblage ou des composants de télécommunication. 5. Afin d’éviter les chocs électriques, toutes les ouvertures doivent être dotées d’un module.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES



1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones. Siga todas las instrucciones y advertencias marcadas en el producto. 2. No utilice estos producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de bañeras, tinas, lavaderos o lavabos, en sótanos húmedos o cerca de piscinas. 3. Nunca introduzca objetos de ningún tipo a través de las aberturas de estos productos, ya que puedan hacer contacto con voltajes peligrosos.



4.



CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES. INFORMACION DE SEGURIDAD



1. Nunca instale cableado con componentes de comunicaciones durante una tormenta eléctrica. 2. Nunca instale componentes de comunicaciones en un local mojado, si los componentes no han sido diseñados específicamente para ser usados en locales mojados. 3. Nunca toque alambres o terminales sin aislante, si el cableado no ha sido desconectado de la interfaz de la red. 4. Tenga precaución cuando este instalando o modificando cableado o componentes de comunicaciones. 5. Para evitar shock eléctrico, todas las aperturas de ben poseer un módulo. PK-93469-10-02-0A



DESCRIPTION



DESCRIPTION



DESCRIPCION



Leviton’s patent-pending C1 Ultra™ family of Patch Panel products are made of superior-strength composite materials. The products include Category 5e and Category 6 110-style panels, a QuickPort-style panel, and a cable manager that may also be equipped as a blank panel. Features include: Front patch cord management option included with all units Rear cable management bars included with 110-style and QuickPort-style patch panels 110-style panels feature component-rated performance for cat 5e and 6 110-style panels have a dual T568A/T568B wiring label Quickport-style panels are compatible with all standard QuickPort jacks and connectors The C1253-2CM can be used as a front cable manager or as a blank filler panel.



Leviton patent-pending de C1 de la famille de produits Ultra ™ Patch Panel sont faits de matériaux de qualité supérieure résistance composite. Les produits comprennent la Catégorie 5e et Catégorie 6 110 panneaux de style, un QuickPort panneau de style, et un gestionnaire de câble qui mai également être équipé comme un panneau blanc. Les caractéristiques comprennent: Option de gestion de cordons à l’avant pour tous les tableaux. Barres de gestion de câblage arrière comprises avec les tableaux de style 110 et QuickPort. Modèles de type 110 ayant un rendement par composants de catégories 5e et 6. Double étiquette de câblage T568A/B sur les tableaux de type 110. Tableaux QuickPort compatibles avec les prises et connecteurs de la gamme. Modèles C1253-2CM pouvant servir de gestionnaires de câblage avant ou de panneaux obturateurs.



La familia ultra C1™ de los productos del panel de interconexión de Leviton, con patentes pendientes, están hechos de material superior fuerte. Los productos incluyen paneles estilo 110 categoría 5e y 6, un panel estilo QuickPort y un guía de cable que puede ser equipado también como panel en blanco. Las características incluyen: Organizador de cordón de interconexión frontal incluido con todas las unidades. Barras organizadoras de cable posterior incluidas con los paneles de interconexión estilo 110 y QuickPort. Los componentes de los paneles estilo 110 están clasificados para categoría 5e y 6 Los paneles estilo 110 tienen etiquetas dobles de cableado T568A/T568B Los paneles estilo Quickport son compatibles con todos los jacks y conectores estándar QuickPort El C1253-2CM se puede utilizar como guía de cable o como un panel en blanco para llenar.



INSTALLATION



(Figure 3)



(Figure 4)



(Figure 5) For Technical Assistance Call: 1-800-722-2082 (U.S.A Only) 1-800-405-5320 (Canada Seulement) 1-800-824-3005 (Solo en EE.UU.) www.leviton.com



All panels 1. Using the screws provided, mount the panel to a standard 19” equipment rack or cabinet, or to a wall-mount bracket. 2. If front patch cord management is desired, install front patch cord management rings (Figure 1). If the cord management rings will not be used, install provided plugs into the cable management ring mounting holes. 110-style panel- (C1586-U48, C1686-U48) 1. Determine desired wiring scheme. The Label shows T568B by default, flip to show T568A. 2. Remove 2-3” of cable jacket and any center splines or fillers from the ends of the cables. 3. Route the cables to the termination area and position them so that the cable jacket will be next to the panel IDCs. Leave sufficient cable slack to allow for neat cable bundles on the rear cable management bars. 4. Observe color code on the wiring label and use fingers to seat the wires into the IDC slots. Maintain wire twists as close as possible to the IDCs. Position a 110 impact tool, then seat and trim the wires (Figure 2). Suggested tool impact setting is LOW. Caution: Use of a mass-termination style 110-impact tool is NOT recommended. QuickPort-style panel- (C1255-H48) 1. Determine which QuickPort jacks or connectors will be used and follow the termination instructions provided with those devices. 2. Route the terminated cables to the appropriate port on the rear of the panel and snap the device into the port (Figure 3). Leave sufficient cable slack to allow for neat cable bundles on the rear cable management bars. Cable Management 110 & QuickPort Style Panels 1. If rear cable management is desired, attach cable management bars by hooking them over the provided hooks at the rear of panel (Figure 4). Use Velcro ties to secure cables to cable management bar. Bonding/Grounding No bonding or grounding of the C1 Ultra™ Patch Panel is needed. There are no metallic parts. Labeling 110-style and Quickport-style Patch Panels 1. A labeling kit is included with each C1 Ultra Patch Panel. 2. Alternately, you may use a commercial labeler to create label strips for the patch panel. 3. Slide the prepared labels into the label-holding slots on the front of the panel (Figure 5).



INSTALLATION Tous les tableaux 1. Au moyen des vis fournies, fixer le tableau à une armoire ou à un bâti d’équipement standard de 19 po (48 cm), ou encore à un support mural. 2. Si on veut installer un gestionnaire de cordon à l’avant, il faut poser les anneaux requis (figure 1). Dans le cas contraire, insérer les obturateurs fournis dans les orifices de montage des anneaux. Tableaux de type 110 - (C1586-U48 et C1686-U48) 1. Déterminer le schéma de câblage requis. L’étiquette présente le modèle T568B par défaut; il suffit de la retourner pour voir la version T568A. 2. Retirer entre 2 et 3 po (5 et 8 cm) de la gaine et de l’âme ou du matériau de remplissage à l’extrémité des câbles. 3. Acheminer les câbles jusqu’à leur point de terminaison, en les plaçant de manière à ce que la gaine soit contre les fentes IDC du tableau. Prévoir suffisamment de mou pour former des faisceaux ordonnés sur les barres de gestion arrière. 4. En suivant le chromocodage indiqué, enfoncer manuellement les fils dans les fentes IDC. S’assurer que les fils restent torsadés le plus près possible des contacts. Se servir ensuite d’un percuteur de type 110 pour enfoncer les fils et les couper (figure 2). On suggère de mettre le percuteur au réglage le plus faible (LOW). Mise en garde : on recommande de ne PAS se servir d’un outil conçu pour effectuer la terminaison de plusieurs paires à la fois. Tableaux QuickPort - (C1255-H48) 1. Déterminer quels connecteurs seront utilisés et suivre les directives accompagnant ces derniers pour effectuer les terminaisons. 2. Acheminer les câbles connectorisés aux points de connexion voulus à l’arrière du tableau, et les y enclencher (figure 3). Prévoir suffisamment de mou pour former des faisceaux ordonnés sur les barres de gestion arrière. Gestion du câblage Tableaux de type 110 et QuickPort 1. Si on veut gérer le câblage à l’arrière du tableau, il faut fixer les barres aux crochets prévus à cette fin (figure 4). Se servir d’attaches en velcro pour retenir les câbles sur les barres de gestion. Mise à la masse Ne présentant aucune pièce métallique, les tableaux de connexion C1 Ultra™ ne requièrent pas de mise à la masse. Étiquetage des tableaux de type 110 et QuickPort 1. Chaque tableau de la gamme C1 Ultra est livré avec une trousse d’étiquetage. 2. On peut aussi se servir d’une étiqueteuse commerciale pour créer des lisières d’identification. 3. Glisser les étiquettes préparées dans les supports prévus à cette fin à l’avant des tableaux (figure 5).



INSTALACION Todos los paneles 1. Usando los tornillos proporcionados, monte el panel a un estante o gabinete estándar de 48 cm. (19”), o a un soporte de montaje en pared. 2. Si desea usar un organizador de cordón en la parte delantera, instale los anillos delanteros organizadores de cordón (Figura 1). Si no se utilizan los anillos delanteros organizadores de cordón, instale las clavijas proporcionadas dentro de los orificios de montaje de los anillos organizadores de cordón. Panel estilo 110 – (C1586-U48, C1686-U48). 1. Determine el esquema de cableado que desee. La etiqueta muestra de fábrica T568B, voltéela para mostrar T568A. 2. Quite 5 a 7.6 cm. (2-3”) del forro del cordón y cualquier tira o relleno del centro de la punta de los cables. 3. Guíe los cables al área de terminación y colóquelos de modo que el forro del cable esté al lado del panel IDC. Deje suficiente holgura de cable para tener grupos de cables ordenados en las barras organizadoras de cable en la parte posterior. 4. Observe el código color en las etiquetas de cableado y use sus dedos para asentar los alambres en las ranuras IDC. Mantenga los conductores enroscados lo más cerca posible a los IDCs. Coloque la herramienta de impacto 110, inserte los conductores y recorte los alambres (Figura 2). Se sugiere una herramienta de BAJO impacto. Precaución: NO se recomienda el uso de una herramienta de impacto de terminación de masa estilo 110. Panel estilo QuickPort – (C1255-H48) 1. Determine qué jacks o conectores QuickPort utilizará y sigan las instrucciones de terminación proporcionadas con estos productos. 2. Guíe los cables terminados a la entrada apropiada en la parte posterior del panel e inserte el producto en la entrada (Figura 3). Deje suficiente holgura de cable para tener grupos de cables ordenados en las barras organizadoras de cable en la parte posterior. Organizador de Cable - Paneles estilo 110 y QuickPort 1. Si se desea usar el organizador de cable posterior, junte las barras organizadoras de cable y engánchelas en los ganchos proporcionados en la parte posterior del panel (Figura 4). Use los amarradores de velcro para asegurar los cables a la barra organizadora de cable. Enlace/Conexión a tierra 1. No es necesario hacer un enlace o conexión a tierra en el panel de interconexión ultra C1™. No tiene partes metálicas. Etiquetado de los paneles de interconexión estilo 110 y Quickport 1. Se incluye un juego de etiquetas con cada panel ultra C1. 2. Alternativamente, puede utilizar un rotulador comercial para crear tiras de etiquetas para el panel de interconexión. 3. Deslice las etiquetas preparadas dentro de sujetadores de etiquetas en el frente del panel (Figura 5).
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IMPORTANT. INSTRUCTIONS. 1.Read and understand all instructions. Follow all warning and instructions marked on the product. 2.Do not use this product ...
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Never touch uninsulated wires or terminals unless the wiring has been .... VÃ©rifier que le fil de masse est bien enroulÃ© autour du dÃ©tendeur. Couper la longueur ...
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Tenga precauciÃ³n cuando este instalando o modificando cableado o componentes de comunicaciones. Leviton y los bloques y diseÃ±os de Leviton son Marcas ...
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Ne jamais effectuer l'installation de câblage ou de ... lorsqu'on installe ou modifie du câblage ou des ... ce premier la barre de gestion de câblage fournie.
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compatible with other VGA adapters. 1. Run two category 5e/6/6A cables from the PC location to the monitor location leaving extra cable at either end to allow for ...
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poseer un mÃ³dulo. DIRECTIVES. IMPORTANTES. 1. Lire les prÃ©sentes directives et s'assurer de bien les comprendre; observer tous les avertissements et.
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Angled Patch Panels: eXtremeÂ® 6+ Universal Patch Panel. GigaMaxÂ® 5e Universal Patch Panel. QuickPortÂ® Field-Configurable Patch Panel (Unloaded).
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PROVIDES GROUNDING OF THE METAL PANEL. THE MODULAR ... ou rendez-vous au site www.leviton.com (certaines sections en anglais seulement).
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mÃ³dulo. No destrence mas de 0.6cm. Verifique no tener mas de 1.25cm entre el ... Inserte el mÃ³dulo en el puerto apropiado por la parte posterior del panel.
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equipment rack or wall-mount bracket, using the provided screws. NOTE: Molded â€œLevitonâ€� should be right-side up. See figure 3 for example. B. Attach cable ...
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Route cables to patch panel, then terminate cables with desired QuickPort Snap-In Connector according to that product's instructions. 2. Properly orient the ...
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être à l'endroit (se reporter à la figure 3). B. Fixer la barre de gestion à l'arrière du bâti (à l'opposé du tableau) au moyen des vis fournies. REMARQUE : on peut ...
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Leviton's eXtreme 10G QuickPort Patch Panel is available in 24-port or 48-port densities and mounts in 19â€� equipment racks or hinged wall mount brackets.
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registered trademarks in many countries throughout the world. INSTRUCCIONES ... INSTALLATION. 1. When a Quickport Jack is placed in an angled port of any.
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Panel & Cable Management Bar. Tableau de connexion QuickPort. MD haute densité 1UB, avec barre de gestion de câblage. Panel de Interconexión 1 Nivel de ...
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remove an installed patch cord from the jack. DIRECTIVES. 1. Quand on insÃ¨re une fiche Quickport dans un port de plaque inclinÃ©e de mÃªme marque, il faut que ...
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ella. Para instrucciones especÃficas sobre cÃ³mo cargar, lea el manual del operador suministrado con su cargador y la baterÃa. ADVERTENCIA Para reducir el ...
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OR PUNITIVE DAMAGES, OR FOR ANY COSTS, ATTORNEY FEES, EXPENSES, LOSSES OR DELAYS ALLEGED TO BE AS A CON-. SEQUENCE OF ANY ...
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Angled Patch Panels: eXtremeÂ® 6+ Universal Patch Panel. GigaMaxÂ® 5e Universal Patch Panel. QuickPortÂ® Field-Configurable Patch Panel (Unloaded).
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WARNING: PANEL MUST BE INSTALLED IN A COMMUNICATION CLOSET OR OTHER. LIMITED ACCESS AREA, ACCESSIBLE TO TRAINED SERVICE PERSONNEL ONLY. INSTALLATION AND WIRING. eXtreme 6+ and GigaMax 5e Universal Patch Panels. 1. Determine which color-coded wiring s
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wire around the shield. Note: Insulation displacement connector. (IDC) is suitable for 22-24 AWG solid wire. 2. Insert the wires from the stripped cable into the ...
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The Router will work with an existing hub or switch to expand the network for additional ports (see the instruction sheet for your hub or switch). Any of the ports ...
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IMPORTANT INSTRUCTIONS 4. SAVE THESE INSTRUCTIONS 

Ne jamais insÃ©rer quelque objet que ce soit dans les ouvertures de ce dispositif; elles sont sous tension et peuvent prÃ©senter un danger. 4. CONSERVER LES.
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Maintain equal cable length to all pairs. (Figure 1). CAUTION: Use of the 110 Multi-pair Mass Termination Tool to terminate the conductors is not recommended ...
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