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Industrial Control Transformer Installation Instructions

(refer to the fuse block adapter kit installation instructions.) ... Pour toute question concernant la liste des accessoires disponibles ou des problÃ¨mes d'installation ... 
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Consignes d'installation du transformateur de commande industriel N° de document : SPAK1



Industrial Control Transformer Installation Instructions



Literature Code: SPAK1



Les transformateurs de commande industriels ouverts à noyau d'induit et bobine sont fournis avec les barrettes de tension et les cavaliers nécessaires pour le branchement. Les accessoires optionnels comme les couvercles de sécurité et l'ensemble d'adaptateur de la boîte à fusibles peuvent être commandés séparément. Ils ne sont proposés que pour les appareils équipés d'un bornier moulé standard sur le côté primaire ou secondaire.



The open core & coil industrial control transformers are supplied with all the necessary voltage links and/or jumpers required for hook up. Accessories such as finger guards and a fuse block adapter kit are available options and must be ordered separately and are only available for units that are designed with a standard molded terminal block on either the primary or secondary side. This installation instruction sheet details the installation or hook-up of the following: • Voltage Link Kit • Jumper Kits • Finger Guard Kit - (The finger guard kit is not supplied but is an option that can be ordered separately for most units.) Note: The optional finger guard and fuse block adapter kits are only available on units which incorporate a molded terminal block. If you have any questions regarding what accessories are available or are you are having any difficulty correctly installing these accessories, please contact your local distributor or the manufacturer directly. Important Installation Notes 1. 2. 3. 



4. 5. 



6. 7. 



The maximum current rating on units containing a molded terminal block is 30 amps. Torque all terminal screws between 12 to 14 inch-lbs. For all bare wire connections, the recommended wire size range is: 18 AWG to 14 AWG for solid wire and 18 AWG to 12 AWG for stranded. A ring or spade connector must be used if using a wire size outside the range listed above or if a connection is made under the optional fuse block adaptor plate screws. Ensure mounting hardware used for installation of the transformer (hardware not supplied), are properly sized for the transformers weight and mounting application. If mounting the optional Fuse Block Adapter Kit, remove the appropriate captive washer screw(s) from the terminal block and use them to install your after market fuse block (not supplied) onto the fuse block adapter plate. (refer to the fuse block adapter kit installation instructions.) For connection details, please refer to the detailed wiring instructions supplied with your open core & coil industrial control transformer. (Literature Code: SPWD1) These industrial control transformers are not supplied with and have no optional primary or secondary fuse clips or blocks available. An optional Fuse Block Adapter Kit is available and is designed only for units with a terminal block, that if ordered and installed correctly, will allow the purchaser to field install any standard after market single, double or triple fuse block assembly, necessary jumpers and appropriate fuses which are not supplied with this unit. (refer to the fuse block adapter kit installation instructions.)



Ces consignes d'installation donnent des détails sur l'installation ou le branchement : • de l'ensemble de barrette de tension; • des ensembles de cavaliers; • de l'ensemble de couvercle de sécurité (cet ensemble optionnel n'est pas fourni, il peut être commandé séparément pour la plupart des appareils).



Remarque : Les ensembles de couvercle de sécurité et d'adaptateur de boîte à fusibles ne sont proposés que pour les appareils équipés d'un bornier moulé. Pour toute question concernant la liste des accessoires disponibles ou des problèmes d'installation de ces accessoires, communiquez directement avec votre distributeur ou le fabricant. Remarques importantes concernant l'installation 1. 2. 3. 



Le courant nominal maximal sur les appareils comportant un bornier moulé est de 30 ampères. Serrez toutes les vis-bornes entre 12 et 14 po-lb. Pour toutes les connexions à fils nus, le calibre de fil recommandé est : 18 AWG à 14 AWG pour un fil plein, et 18 AWG à 12 AWG pour un fil torsadé. Un anneau ou une cosse rectangulaire doit être utilisé si le calibre du fil diffère de ceux indiqués ci-dessus ou si le branchement est fait sous les vis de l'adaptateur de la boîte à fusibles. Vérifiez que les éléments de fixation utilisés pour l'installation du transformateur (non fournis) ont une taille adaptée au poids du transformateur et à l'utilisation prévue. Si vous fixez l'ensemble d'adaptateur de la boîte à fusibles, retirez les vis à rondelle imperdable du bornier et utilisez-les pour installer votre boîte à fusibles (non fournie) sur la plaque d'adaptateur de la boîte à fusibles (reportez-vous aux consignes d'installation de l'ensemble d'adaptateur de la boîte à fusibles). Pour obtenir des détails sur le branchement, veuillez vous reporter aux consignes détaillées de câblage fournies avec votre transformateur de commande industriel ouvert à noyau d'induit et bobine (n° de document : SPWD1). Ces transformateurs de commande industriels ne sont pas fournis avec des douilles de montage ou des boîtes de fusibles primaires ou secondaires. Ces accessoires ne sont pas non plus proposés en option. L'ensemble d'adaptateur de boîte à fusibles optionnel n'est proposé que pour les appareils équipés d'un bornier. Une fois commandé et installé comme il se doit, cet ensemble permet à l'acheteur d'installer sur place, après l'achat, une boîte à fusibles simple, double ou triple, les cavaliers et les fusibles nécessaires qui ne sont pas fournis avec l'appareil. (reportez-vous aux consignes d'installation de l'ensemble d'adaptateur de la boîte à fusibles)



4. 5. 



6. 7. 



Accessory and Options Sample Identifier Drawings The following sample drawings are provided to assist in identifying the standard or optional accessories Note: The optional finger guard and fuse block adapter kits are only available on units which incorporate a molded terminal block. Please see below for installation instructions on the voltage links, jumpers and finger guard. (For installation instructions on the fuse block adapter kit please refer to the instructions supplied within that kit.)



Exemple de dessins d'identification des accessoires et des éléments en option Les exemples suivants vous aideront à distinguer les accessoires standard des accessoires en option.



Remarque : Les ensembles de couvercle de sécurité et de boîte à fusibles ne sont proposés que pour les appareils équipés d'un bornier moulé. Reportez-vous aux consignes d'installation de la barrette de tension, des cavaliers et du couvercle de sécurité ci-dessous. (Pour obtenir des consignes d'installation de l'ensemble d'adaptateur du boîtier à fusible, veuillez vous reporter aux consignes qui l'accompagnent.)



Voltage Link Kit



(standard for units that have a terminal block) Issue Date: February 2010 rev7



Jumper Kit



(standard for units that have terminal screws on coil face)



Finger Guard Kit (optional)



Fuse Block Adapter Kit (optional)



Ensemble de barrette de tension (accessoire standard pour les appareils avec bornier)
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Ensemble de cavaliers (accessoire standard pour les appareils avec vis-bornes sur la bobine)



Ensemble de couvercle de sécurité (en option)



Ensemble d'adaptateur de boîte à fusibles (en option)



Date de parution : février 2010 rév7



Instrucciones de instalación del transformador de control industrial Código de folleto: SPAK1 Los transformadores industriales abiertos de núcleo y bobina incluyen todos los enlaces de tensión y/o puentes requeridos para realizar la conexión. Los accesorios como los protectores para dedos y el kit de adaptador de bloque de fusibles son opciones adicionales que se compran por separado y sólo están disponibles para unidades diseñadas con un bloque de terminales moldeado estándar en el lado primario o secundario.



Assembly Drawing for a Series Voltage Link Installation on units with a molded terminal block.



Assembly Drawing for a Parallel Voltage Link Installation on units with a molded terminal block.



Dessin d'assemblage pour installation de barrette de tension en série sur appareil équipé d'un bornier moulé.



Dessin d'assemblage pour installation de barrette de tension en parallèle sur appareil équipé d'un bornier moulé.



Diagrama de ensamblado para Instalación de enlaces de tensión en serie en unidades con bloque moldeado de terminales.



Esta hoja de instrucciones de instalación detalla los pasos de instalación o de conexión para lo siguiente: • Kit de enlaces de tensión • Kits de puentes • Kit de protector para dedos (el kit de protector para dedos no viene incluido pero puede ser pedido por separado para la



Voltage Link



Voltage Link



Barrettes de tension



mayoría de las unidades).



Nota: los kits de protector opcional para dedos y de adaptador de bloques para fusible sólo están disponibles para unidades que incorporan un bloque moldeado de terminales.



Diagrama de ensamblado para Instalación de enlaces de tensión en paralelo en unidades con bloque moldeado de terminales.



Barrettes de tension



Tensión Enlace



Tensión Enlace



Si tiene cualquier pregunta sobre los accesorios disponibles o si tiene dificultades para instalar correctamente estos accesorios, póngase en contacto con su distribuidor local o directamente con la fábrica.



Notas importantes sobre la instalación 1. 2. 3. 



4. 5. 



6. 7. 



La corriente nominal máxima de las unidades con bloque moldeado de terminales es de 30 amp. Utilice una torsión entre 12 y 14 pulgadas-libras para todos los tornillos del terminal. Para todas las conexiones de cables descubiertos se recomienda usar el siguiente calibre: 18 AWG a 14 AWG para cables sólidos y 18 AWG a 12 AWG para cables de filamentos. Se debe usar un conector de anillo o de horquilla si se utiliza un cable de un calibre que no esté en el rango indicado arriba o si se realiza una conexión por debajo de los tornillos de la placa adaptadora opcional del bloque de fusibles. Asegúrese de que la ferretería que utilice para instalar el transformador (no incluido) sea del tamaño adecuado para el peso de los transformadores y la aplicación de la instalación. Si va a instalar el Kit de adaptación del bloque de fusibles, retire el (los) tornillo(s) correspondiente(s) del bloque de terminales y utilícelo(s) para instalar el bloque de fusibles adicional (no incluido) en la placa adaptadora del bloque de fusibles. (Consulte las instrucciones de instalación del kit de adaptador de bloque de fusible) Para obtener los detalles de conexión, consulte las instrucciones de cableado proporcionadas con su transformador abierto de control industrial de núcleo y bobina. (Código de folleto: SPWD1) Estos transformadores de control industrial no incluyen y no tienen sujetadores o bloques opcionales de fusibles primarios o secundarios. El kit de adaptador de bloque de fusibles opcional está disponible y fue diseñado sólo para unidades con un bloque de terminales el cual, si fue pedido e instalado correctamente, le permitirá al comprador instalar en el campo cualquier conjunto de bloque de fusibles sencillo, doble o triple, los puentes necesarios y los fusibles adecuados (no incluidos con esta unidad). (Consulte las instrucciones de instalación del kit de adaptador de bloque de fusible )



Assembly Drawing for a Series Jumper Installation on units with terminal screws.



Assembly Drawing for a Parallel Jumper Installation on units with terminal screws.



Dessin d'assemblage pour installation de cavaliers en série sur appareil équipé de vis-bornes.



Dessin d'assemblage pour installation de cavaliers en parallèle sur appareil équipé de vis-bornes.



Diagrama de ensamblado para Instalación de puentes en serie en unidades con tornillos de terminales.



Diagrama de ensamblado para Instalación de puentes en paralelo en unidades con tornillos de terminales.



Muestras de diagramas de identificación de accesorios y opciones Los siguientes diagramas de ejemplo lo ayudarán a identificar los accesorios estándar u opcionales.



Nota: los kits de protector opcional para dedos y de adaptador de bloques para fusible sólo están disponibles para unidades que incorporan un bloque moldeado de terminales. Lea más abajo las instrucciones de instalación de los enlaces de tensión, de los puentes y del protector para dedos. (Para obtener instrucciones de instalación para el kit adaptador de bloque de fusibles, consulte las instrucciones proporcionadas con el kit).



Kit de enlaces de tensión (estándar para unidades con bloque de terminales)



Fecha de emisión: febrero de 2010 rev7



Kit de puentes



(estándar para unidades con tornillos de terminales en la superficie de la bobina)



Kit de protector para dedos (opcional)



Kit de adaptador de bloque de fusibles (opcional)
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Assembly Drawing for a Optional Finger Guard Installation



(only available for units supplied with either a primary or secondary molded terminal block)



Dessin d'assemblage pour installation d'un couvercle de sécurité en option (uniquement sur les appareils équipés d'un bornier moulé primaire ou secondaire)



Diagrama de ensamblado para Instalación del protector para dedos opcional



(sólo está disponible para unidades proporcionadas con un bloque moldeado de terminales primario o secundario) The finger guard kit contains 1 finger guard. Each finger guard is designed to be mounted on a unit that includes either a primary or secondary molded terminal block only. The finger guard cannot be mounted on a primary or secondary that incorporates terminal screws only. If the unit has a terminal block on both the primary and secondary sides and the application requires finger guard protection, then 2 finger guard kits are required. (Finger guards are packaged and sold individually.) L'ensemble de couvercle de sécurité comprend un seul couvercle. Chaque couvercle de sécurité est conçu pour être monté exclusivement sur un appareil équipé d'un bornier moulé primaire ou secondaire. Le couvercle de sécurité ne peut pas être monté sur un côté primaire ou secondaire équipé uniquement de vis-bornes. Si l'appareil est équipé d'un bornier sur le côté primaire et sur le côté secondaire, et si l'utilisation nécessite une protection avec couvercle de sécurité, il vous faudra deux couvercles (les couvercles de sécurité sont emballés et vendus à l'unité). El kit de protector para dedos contiene 1 protector. Cada protector para dedos está diseñado para ser instalado solamente en una unidad que incluye un bloque moldeado de terminales primario o secundario. El protector para dedos no puede ser instalado en un bloque primario o secundario que sólo tenga tornillos terminales. Si la unidad tiene un bloque de terminales tanto en el lado primario como en el secundario y la aplicación requiere protectores para dedos, deberá utilizar 2 protectores para dedos. (Los protectores para dedos se empacan y se venden individualmente).
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Industrial Control Transformer Installation Instructions 

If you have any questions regarding what accessories are available or are you are ... The following sample drawings are provided to assist in identifying the ...
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General Purpose Enclosed Transformer Installation Instructions ... 

Les transformateurs d'usage gÃ©nÃ©ral sont fournis avec les barrettes de tension et les cavaliers nÃ©cessaires pour le branchement. Des accessoires en option, ...
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Industrial Control - procesosbio 

interfacing of â€œreal worldâ€� I/O devices to the BASIC Stamp. The physical nature of the elements in a system determines the most appropriate mode of control.
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Industrial Control .fr 

included in the experiments will help you understand the electrical ..... In the case of the manual pushbutton and the limit switches pictured in Figure 2.1, ...... The â€œcontactsâ€� of an AC solid-state relay are actually the main terminals of a TR
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installation manual - Global Industrial 

1 janv. 2009 - ... l'assemblage et l'installation. ENSEMBLE DE BOULONS. DESCRIPTION. QTÉ. Boulon à épaulement à tête hex- agonale, 1/4-20 x 3/4 po. 4.
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Installation Manual - Global Industrial 

Speed up the fan to cool or warm indoor air quickly, in a short period of time. • Open windows .... Install the drain hose to ensure that drain can be securely done.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS FRONT CONTROL 30" GAS RANGE 

Antes de instalar la estufa en un área cuyo piso este recubierto con linóleo u otro tipo de piso sintético, asegúrese de que éstos puedan resistir una temperatura.
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Installation Manual - Global Industrial 

No installation may cause a fire and electrical shock. â€¢ Do not keep or ... It will cause an electric shock or a fire due to heat generation. â€¢ Do not ..... common wires.
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Installation Manual - Global Industrial 

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similary .... Avoid excessive cooling and perform ventilation sometimes. - Otherwise, it may do ... restricted. - Ensure that the space around the back side.
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assembly instructions - Global Industrial 

LARGE END WITH ARROW. GRANDE FIN AVEC FLÈCHE. EL FIN GRANDE CON LA ... Lock Set with Keys. Série de la serrure avec les Clefs cerradura con las ...
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Installation Manual - Global Industrial 

Do not step on the indoor/outdoor unit and do not put anything on it. ..... Next step is leak test with liquid soap. ..... 1 Alignez le centre des tuyauteries et resser-.
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danger - Industrial Automation and Control 

especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo de acuerdo con las normas del Código nacional eléctrico de los EUA (NEC®) o.
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assembly instructions - Global Industrial 

LÃnea directa para el cliente de Safco 1-800-664-0042 de 8:00 AM a 4:30 PM (Hora Central) (Operadores que hablan inglÃ©s). â€¢ HERRAMIENTAS REQUERIDAS ...
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000 control transformer wiring diagram transformer wiring diagrams dbid m3hh6 
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Installation Manual - Global Industrial 

Clean the air filter once every 2 weeks. .... The feature can be changed according to the type of model. ..... rial and secure it with two kinds of vinyl tapes.
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Installation Manual - Global Industrial 

No installation may cause a fire and electrical shock. ... Take the power plug out if necessary, holding the head of the plug and do not touch it with wet hands.
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Installation Manual - Global Industrial 

Slanted Uneven Rough. Cut the pipes and the cable ...... 2 Fixez la tuyauterie enveloppée le long du mur extérieur à lʼaide dʼun collier ou dʼun.
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Installation Manual - Global Industrial 

Speed up the fan to cool or warm indoor air quickly, in a short period of time. ...... danger pour votre santé et entraîner une plus grande consommation de courant ...
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Installation Manual - Global Industrial 

... the bracket and black screws from accessory kit. .... The earth wire should be longer than the common ... 7 Always install an earth leakage circuit breaker in a ...
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS INDUSTRIAL CHAIR - Newegg.com 

The seat tilt is important for work tasks that require leaning foward. The 10o tilt allows you to lean foward without extra pressure under the thighs. Lift the lever and shift your weight forward until you find a comfortable position, then release th
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INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 

Insert the large grease tray all the way under the back edge ..... I Si un conduit de raccordement flexible est utilisé, sa longueur ne doit pas dépasser 4 pi (121,9 ...
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INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “DANGER” or ..... F. 6" (15.2 cm) min. clearance from both sides of range to side wall.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 

ventilation system may cause ignition and combustion problems with this gas ...... Power Spare. RD. WH. BK WH. RD. Reignition. Module. Cooktop. Front View.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 

any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or ..... Use the following chart to find the exact orifice spud placement. Fully insert ...
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