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Consignes de Sécurité Vous devez prendre des précautions de sécurité suivantes lors de l’utilisation de votre climatiseur.



AVERTISSEMENT



FRANÇAIS



• Le risque de choc électrique peut provoquer la blessure ou la mort. • Débranchez toutes les sources d’alimentation électrique externe avant l’utilisation, l’installation ou le nettoyage. • L’installation doit être assurée par le fabricant ou un agent de service ou un mécanicien qualifié afin d’éviter un danger.



INSTALLATION DE L’APPAREIL  L’unité ne doit pas être installée par l’utilisateur. Demandez au



marchand ou à une agence autorisée pour installer les unités.  Si l’unité est installée incorrectement, la fuite d’eau, le choc électrique



ou l’incendie peut se produire.  Montez avec les pièces qui bougent le minimum, à 8,2ft(2,5m) au



dessus du sol ou du niveau de fond si possible.  Le fabricant n’est pas responsible d’un danger ou de blessure



provoqué par un climatiseur installé incorrectement. Si vous n’êtes pas sûr d’installation, contactez un spécialiste d’installation.  Lors de l’installation d’un climatiseur encastré, gardez tous les câbles



électriques comme le câble d’alimentation et la corde de raccordement dans le tuyau, le conduit, les chaînes de câble, etc. pour les protéger contre les liquides, les impacts extérieurs, et ainsi de suite.  Cet appareil n’est pas accessible au grand public. Il doit être installé



selon les instructions d’installation fournies.  Lors de l’installation du climatiseur dans une petite salle, la mesure ne



doit pas dépasser la densité dangereuse. - Lorsque le fluide frigorigène s’échappe et dépasse la densité dangereuse, la suffocation peut se produire.  Si un gaz ou les impurités autres que le fluide frigorigène R410A entre



dans le serpentin de réfrigération, un problème grave peut se produire et cela peut entraîner la blessure.  Utilisez seulement les accessories nominaux et installez le climatiseur



avec les équipements nominaux. - Si vous n’utilisez pas les accessoires nominaux, le climatiseur peut tomber depuis sa place, l’eau peut couler ou le choc électrique ou l’incendie peut se produire.  Aérez votre chambre lorsque le gaz frigorigène s’échappe pendant



l’installation. - Le gaz toxique peut générer lorsque le gaz frigorigène contacte la chaleur.
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Consignes de Sécurité (Suite)



CORDON D’ALIMENTATION, FUSIBLE ET INTERRUPTEUR  Si le câble electrique de ce climatiseur est endommagé, il doit être



remplacé par un agent de service ou un mécanicien qualiﬁé pour éviter un danger.  L’unité doit être branchée dans un circuit indépendant si possible ou



branches le câble d’alimentation dans le disjoncteur auxilaire. Le débranchement de toutes les dents depuis l’alimentation doit être incorporé dans le câblage fixe avec un contact de l’ouverture de >0,12inch(3mm).  Le climatiseur doit être installé conformément aux régulations



nationales de câblage et de sécurité partout applicable.  Le travail d’électricité doit être assure par un agent de service ou un



mécanicien qualiﬁé conformément aux régulations nationales de câblage et utilisez uniquement le câble nominal. - Si la capacité du câble d’alimentation est insuffisante ou le travail d’électricité n’est pas terminé correctement, le choc électrique ou l’incendie peut se produire.  Installez fermement les câbles avec les câbles fournis. Fixez-les



sûrement pour que la force extérieure ne soit pas exercée à la carte de la borne. - Si le branchement ou le fixage n’est pas terminé, il peut se produire la génération de chaleur, le choc électrique ou l’incendie.  Branchez correctement le câble d’alimentation entre l’unité intérieure



et l’unité extérieure pour que le couvercle de la boîte composante ne soit pas trop lâche. Attachez le couvercle sûrement. - Si le couvercle est attaché incorrectement, il peut se produire la génération de chaleur, le choc électrique ou l’incendie de la carte de la borne.



F-4



AVXDU@@_IM_F_30799-1_8.31.09.indd 4



2009-8-31 14:03:22



 Assurez-vous que vous mettez les câbles à la terre.



 











FRANÇAIS







- Ne pas brancher le fil mis à terre au tuyau de gaz, au tuyau d’eau, au paratonnerre ou au câble de téléphone. Si la mise à terre n’est pas terminée, le choc électrique ou l’incendie peut se produire. Installez le disjoncteur. - Si le disjoncteuer n’est pas installé, le choc électrique ou l’incendie peut se produire. Assurez-vous que le condensat qui tombe depuis le tuyau d’évacuation déroule correctement et sûrement. Installez le câble d’alimentation et celui de communication de l’unité intérieure et de l’unité extérieure au moins 3,28ft(1m) loin de l’appareil électrique. Installez l’unité intérieure loin des appareils d’allumage à l’aide du ballast. - Si vous utilisez la télécommande sans fil, il peut y avoir l’erreur de réception à cause du balalst des appareils d’allumage. Ne pas installer le climatiseur dans des endroits suivants : - Endroit où se trouve l’huile minérale ou l’acide arsénique La flamme de parties résines et les accessoires peuvent tomber ou l’eau peut couler. La capacité de l’échangeur de chaleur peut diminuer ou le climatiseur peut tomber en panne. - L’endroit où le gaz corrosif comme le gaz acide sulfureux génère depuis le tuyau de ventilation ou la sortie d’air. Le tuyau en cuivre ou le tuyau de raccordement risque de se corroder et le fluide frigorigène peut s’échapper. - L’endroit où il y a une machine qui génère les ondes électromagnétiques Le climatiseur ne fonctionne pas correctement à cause du système de contrôle.



- L’endroit où il y a un danger eventuel de gaz combustible, de fibre de carbone ou de poussière inflammable L’endroit où le diluant ou la benzine est traité Le gaz risque de s’échapper et cela peut provoquer l’incendie.  Nos unités doivent être installées en conformité avec les espaces indiqués dans le manuel d’installation pour assurer l’accessibilité des deux côtés ou la capacité à effectuer l’entretien de routine et les réparations. Les composants des unités doivent être accessibles et elles peuvent être démontées dans des conditions de complète sécurité pour les personnes et les choses.
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Accessoires



Les accessoires suivants sont fournis avec l’unité intérieure. Type et quantités peuvent varier selon les spécifications. Manuel de L’utilisateur



Sortie du tuyau decouverture d’isolation



Attache-câble



Manuel d’installation



Isolant



Tuyau flexible



Feuille-modèle



Entrée du tuyau decouverture d’isolation



Drain frontal d’isolation



Tuyau du drain isolant



Bride pour tuyau flexible



Rondelle
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Sélectionnez les locaux d’installation



Unité intérieure  Il ne faut y avoir aucun obstacle près de l’entrée et la sortie d’air.  Installer l’unité intérieure sur le plafond qui peut supporter son poids.  Garder le dégagement suffisant autour de l’unité intérieure.  S’assurer que l’évasement du tuyau de drain s’effectue normalement.



FRANÇAIS



 L’unité intérieure doit être installée de cette façon, hors d’accès du public. (non touchable par les utilisateurs)  Après avor relié une chambre, isoler la partie de raccordement entre l’unité intérieure et la chambre avec un drain isolant de t10 ou plus épais. Autrement, cela risque d’entraîner une fuite d’air ou une formation de la rosée de la partie de raccordement.  Mur rigide sans vibration.  L’endroit qui n’est pas exposé au rayon de soleil direct.  L’endroit où le filtre d’air peut être facilement enlevé et nettoyé.



L’espace requis pour l’installation & le service



Profondeur d’unité(D) +1,97inch(50mm)



Norme de construction pour le Trou d’Inspection. 1) En cas où le plafond est de textiles, le trou d’inspection n’est pas nécessaire. 2) En cas où le plafond est de plaque de pâte, le trou d’inspection dépend de la hauteur intérieure du plafond. a. La hauteur est plus de 1m: Seulement «B» [Inspection pour PBA] est appliqué. b. La hauteur est moins de 1m: Les deux «A» et «B» sont appliquées. c. «A» et «B» sont des trous d’inspection.



Largeur d’unité(W) “A”=W+3,94inch(100mm)



“B”=19,7inch(500mm)



0,79inch(20mm) ou plus



0,79inch(20mm) ou plus



 Il faut disposer de 0,79inch(20mm) ou de plus d’espace entre le plafond et le bas de l’unité intérieure. Sinon, le bruit causé par la vibration de l’ unité intérieure pourrait déranger l’utilisateur. Lorsque le plafond est en construction, le trou de vérification est obligatoire pour effectuer un entretien, un nettoyage et une réparation de l’appareil.  C ‘est possible pour installer l’unité à un hauteur entre 7,3~8,3ft(2,2~2,5m) depuis la terre, si l’unité a un conduit avec une longueur bien définie (11,81inch(300mm) ou plus), pour éviter le contact de ventilateur-souffleur.
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Sélectionnez les locaux d’installation (Suite)



AVXDUH100/110



Unité : mm(inch)



530(20,87’’) 480(18,90'')



6



397(15,63’’)(Position de suspension)



8



222(8,74'')



27(1,06'') 107(4,21'')



500(19,69’’)



125(4,92'')



320(12,60'') 229(9,02'')



87 (3,43'')



Côte de décharge



1150(45,28’’)



1250(49,21’’)



902(35,51'') (Bride de conduit de sortie d’ air) 135×6=810(31,89'')



1186(46,69’’) (Position de suspension) 1150(45,28'')



7



157(6,18'')



Côte d’aspiration



2



5



4



3



82 (3.23'') 137 (5.39'') 149 (5.87'')



1



N°



Nom



1



Connexion du conduit liquide



ø9,52 (3/8”)



2



Connexion du conduit de gaz



ø15,88 (5/8”)



3



Raccordement du conduit de drain Raccordement du conduit de drain (Option pompe d’évacuation) Alimentation / Connexion de communication



4 5 6



Connexion d’alimentation



7



Bride de grille de décharge d’air



8



Crochet



Description



VP25 (OD ø32(11/4”), ID ø25(1”)) VP25 (OD ø32(11/4”), ID ø25(1”))



3/8” ou M10



F-8



AVXDU@@_IM_F_30799-1_8.31.09.indd 8



2009-8-31 14:03:24



AVXDUH145



Unité : mm(inch) 700(27,56’’) 650(25,59’’) 534(21,02’’) (Position de suspension)



20(0,79’’)-ø3,2(0,13’’)Trou (Le monde entier)



8 7 FRANÇAIS



1200(47,24’’)



1300(51,18’’)



6×150=900(35,43’’)



1200(47,24’’)



1000(39,37’’) (Bride de conduit de sortie d’ air)



1236(48,66’’) (Position de suspension)



6



OD32(1,26'')



86 222(8,74'') (3,39'')



28(1,10'')



(Bride de conduit de sortie d’ air) 2×100=200 (7,87'')



Côte de décharge



253(9,96'')



360(14,17'')



500(19,69’’)



121(4,76'') 137(5,39'')



Côte d’aspiration 80(3,15'')



4



170(6,69'') 244(9,61'') 299(11,77'')



5



1 2 3



N°



Nom



1



Connexion du conduit liquide



ø9,52 (3/8”)



2



Connexion du conduit de gaz



ø15,88 (5/8”)



3



VP25 (OD ø32(11/4”), ID ø25(1”))



5



Raccordement du conduit de drain Raccordement du conduit de drain (Option pompe d’évacuation) Alimentation / Connexion de communication



6



Connexion d’alimentation



7



Bride de grille de décharge d’air



8



Crochet



4



Description



VP25 (OD ø32(11/4”), ID ø25(1”))



3/8” ou M10
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Installation de l’Unité Intérieure



Il est recommandé d’installer le Y-joint avant l’unité inérieure. 1



Fixer la feuille modèle sur le plafond à l’emplacement où vous souhaitez installer l’unité intérieure. Note



Comme le plan est fait de papier, il pourrait se rétrécir ou l’humidité. Pour cette raison, avant de percer les trous, respecter les dimensions correctes entre les marques.



Béton Insérer



2



Insérer les boulons d’ancrages, utiliser les supports du plafond existants ou construire un support apporprié comme le montre la figure.



3



Installer les boulons de suspension selon le type de plafond.



Trou d’ancrage Trou à bouchon



Boulon de suspension(3/8” ou M10)-fournisseur de champ



Support du plafond



ATTENTION



4



Visser huit écrous aux boulons de suspension en laissant un espace pour accrocher l’unité intérieure. ATTENTION



5



Caoutchouc



Orifice du tuyau de drain



Il faut installer plus de quatre boulons de suspension lors de l’installation de l’unité intérieure.



Poser l’unité intérieure aux boulons de suspension entre deux écrous. Note



0,39inch (10mm)



S’assurer que le plafond est suffisamment solide pour supporter le poids de l’unité intérieure. Avant d’accrocher l’unité, tester la solidité de chaque boulon de suspension accroché. Si la longueur du boulon de suspension est de plus de 4,92ft(1,5m), il faut empêcher la vibration.



La tuyauterie doit être placée et reliée à l’intérieure du plafond lors de la pose de l’unité. Si le plafond est dejà construit, mettre la tuyauterie dans la place pour le raccordement à l’unité avant de placer l’unité à l’intérieur du plafond.



6



Visser les écrous pour fixer l’unité.



7



Ajuster le niveau de l’unité à l’aide d’une plaque de mesurage pour tous les quatre côtés. Note



Pour un meilleur drainage de l’eau condensée. Incliner de 0,39inch(10mm) au côté droite ou gauche de l’unité qui sera reliée au
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Purger l’unité



A la sortie de l’usine, l’unité intérieure contient un gaz réfrigérant. Ce dernier doit donc être entièrement purgé avant de relier le tuyau de montage. Pour purger ce gaz inerte, suivre la procédure ci-dessous. Enlever les capuchons de protection à l’extrémité de chaque conduit réfrigérant. Resultat: Le gaz inerte sort entièrement de l’unité intérieure. Pour empêcher la saleté ou des objets étranges de pénétrer dans les conduits pendant l’installation, ne jamais enlever complètement les capuchons jusqu’à ce que vous soyez prêt à relier les tuyaux.



FRANÇAIS



Note



 Les dessins et les conceptions sont soumis à changer selon le modèle.
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Raccorder le Conduit Réfrigérant



Il existe deux conduits réfrigérants de diamètres différents : Huile réfrigérante



 Un petit pour le liquide réfrigérant  Un grand pour le gaz réfrigérant  L’intérieur du conduit en cuivre doit être propre et n’avoir aucune poussière.



Clé dynamométrique Clé à écrous



La procédure de raccordement des conduits réfrigérants varie selon la position de sortie des conduits de l’unité intérieure, comme vu en faisant face à l’intérieur dans le côté “A”.  Orifice de liquide réfrigérant  Orifice de gaz réfrigérant  Orifice de tuyau de drain



Ecrou de fusée Union



1



A



Orifice de gaz réfrigérant



Enlevez les bouchons de protection situés sur les tubes et connectez les tubes d’assemblage à chaque tube, en serrant les écrous d’abord à la main puis avec une clef dynamométrique du diamètre suivant. Diamètre extérieur 1/4inch(6,35mm) 3/8inch(9,52mm) 1/2inch(12,70mm) 5/8inch(15,88mm)



Orifice de liquide réfrigérante Orifice de tuyau de drain



Note



2







Couple de torsion 10,46~12,63 ft•lb(145~175 kgf•cm) 24,02~29,36 ft•lb(333~407 kgf•cm) 36,43~44,37 ft•lb(505~615 kgf•cm) 45,45~55,48 ft•lb(630~769 kgf•cm)



Il faut appliquer de l’huile frigorigène sur la zone évasée pour éviter une fuite.



Assurez-vous qu’il n’y a pas de gerçure ou de boucle sur la zone pliée.



 Les dessins et les conceptions sont soumis à changer selon le modèle.
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Couper/Evaser les Tuyaux



1



Soyez certain que vous avez requis tous les outils (coupe-tuyau, alésoir, outil d’évasement et porte-tubes).



2



Si vous souhaitez raccourcir les tuyaux, coupez-le avec un coupe-tuyau, en prenant soin que les bords coupés respectent un angle de 90° par rapport au côté de tuyau. Voir des exemples ci-dessous de bonnes et de mauvaises coupes.



3



Inégale



Coupure peu franche



FRANÇAIS



Oblique



Afin d’éviter toute fuite de gaz, ébarber les bords coupes à l’aide d’un alésoir.



4



Menez à bien les travaux évasés à l’aide de l’outil évasé comme indiqué ci dessous. A



Outil évasé



York Matrice Matrice



Type d’embrayage Type à oreilles



Tuyau en cuivre



Raccord conique



Tuyau en cuivre



A(mm) Diamètre externe Outil évasé for R410A (millimètre) clutch type 1/4''(6,35mm) 3/8 ''(9,52mm) 1/2 ''(12,70mm) 5/8 ''(15,88mm)



Vérifier que l’évasement s’effectue correctement. Voir les exemples ci-dessous d’évasement inadapté.



6



Surface endommagée



Fendu



diamètre externe



raccordement de fusée(ft•lb)



dimension de fusée (inch)



1/4 ''(6,35mm)



10,46~12,63



0,34~0,36



3/8 '' (9,52mm)



24,02~29,36



0,50~0,52



1/2 ''(12,70mm)



36,43~44,37



0,64~0,65



5/8'' (15,88mm)



45,45~55,48



0,76~0,78



Epaisseur inégale Forme de fusée(inch) 45° ± 2°



Incliné



90° ±2°



5



0~0,020 0~0,020 0~0,020 0~0,020



Outil évasé conventionnel Type d’embrayage Type à oreilles 0,039~0,059 0,059~0,079 0,039~0,059 0,059~0,079 0,039~0,059 0,059~0,079 0,039~0,059 0,059~0,079



R 0,016~0,031



ATENTION  En cas de soudure des tuyaux, souder avec un chalumeau à gaz azote. F-13
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Test d’évacuation et Isolation



Test d’évacuation ESSAI D’ETANCHEITE AVEC DE L’AZOTE(avant d’ouvrir les valves) De manière à détecter une fuite de réfrigérant basique, avant de recréer le vide et de refaire circuler la R410A, il est de la responsabilité de l’installateur de pressurisé tout le système avec de l’azote(à l’aide d’un régulateur de pression) à une pressions supérieure à 4,1MPa(jauge). ESSAI D’ETANCHEITE AVEC R410A(après avoir ouvert les valves) Avant d’ouvrir les valves, versez tout l’azote dans le système et créez du vide. Après avoir ouvert les valves, vérifiez s’il y a des fuites à l’aide d’un détecteur de fuite pour le réfrigérant R410A.



Contrôle de fuite



 Les dessins et les conceptions sont soumis à changer selon le modèle.



ATTENTION



Décharger tout azote pour créer un vide et pourcharger le système.



Isolation Une fois que vous avez vérifié qu’il y n’avait aucune fuite dans le système, vous pouvez isoler la tuyauterie et les conduits. Pas d’espace



1



Pour éviter les problèmes de condensation, mettre séparément la T13,0 ou caoutchouc plus épais de Butadiene d’acrylonitrile autour de chaque conduit réfrigérant. Note



NBR(T13,0 ou caoutchouc)



Toujours faire la couture de tuyaux vers Note ers le haut.



2



Bande d’isolation contre la vent autour des tuyaux et de la tuyauterie souple de vidange évitant de trop comprimer l’isolation.



3



Commencer par l’unité intérieure puis se diriger progressivement vers l’ unité extérieure.



4



Les tuyaux et les câbles électriques reliant l’unité intérieure à l’unité extérieure doivent être fixés au mur avec les conduits appropriés.



Conduit de couvercle d’isolation Conduit d’isolation Unité Intérieure



S’assurer que le tuyau isolant recouvre complètement l’isolation interne.



ATTENTION



Il faut etre bien fixe contre le corps  de l’unité sans aucun espace. ATTENTION



Tout le système réfrigérant doit être accessible, afin de permettre son entretien ou son remplacement.
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2



Selectionnez l’isolant du serpentin de réfrigération  Isolez le tuyau côté de gaz et celui de liquide par référence à l’épaisseur en fonction de la taille du tuyau.  L’épaisseur en fonction de la taille du tuyau est un standard de la température de l’intérieure de 80,6 °F(27°C) et l’humidité de 80%. Si la condition n’est pas favorable à l’installation, utilisez un isolant plus épais.



Taille du tuyau (inch)



épaisseur minimal de l’isolant (inch)



Remarque



mousse PE mousse EPDM



Ø0,25~Ø0,63



0,51



0,39



-



0,98



0,75



FRANÇAIS



 La température de résistance à la chaleur de l’isolant doit être supérieure à 248 °F(120°C).



Si vous installez le tuyau au sous sol, à la plage, dans une station thermale ou sur un lac, utilisez un tuyau 1 niveau plus épais en fonction de la taille de sa taille.



Le serpentin de réfrigération avant le kit EEV et MCU ou sans le kit EEV et MCU



Isolant Isolant



 Vous pouvez raccorder les tuyaux de gaz et de liquide mais ils ne doivent pas être appuyés.  Lors du raccordement du tuyau du côté gaz et côté liquide, utilisez un



isolant 1 niveau plus épais. Le serpentin de réfrigération après le kit EEV et MCU  Installez les tuyaux du côté gaz, laissez 0,39inch(10mm) d’espace.



Tuyau de liquide



Tuyau de gaz 0,39inch (10mm)



0,39inch (10mm)



0,39inch (10mm)



 Lors du raccordement du tuyau du côté gaz et côté liquide, utilisez un



isolant 1 niveau plus épais. Tuyau de gaz



Tuyau de liquide



 Installez l’isolant pour qu’il ne devienne pas plus large et utilisez les



adhésifs sur la partie de raccordement pour éviter l’humidité.  Bobinez le serpentin de réfrigération avec le ruban isolant s’il est



exposé au rayon de soleil extérieur.  Installez le serpentin de réfrigération en faisant attention que le



calorifugeur ne devienne pas fin sur la partie bobinée ou sur le crochet du tuyau.  Ajoutez l’isolation supplémentaire si le plaque d’isolement devient



plus fin.



Crochet



Isolation supplémentaire



a ax3



Isolant du serpentin de réfrigération
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Installation du tube et du tuyau d’écoulement Il faut installer le tuyau de vidange pour l’unité intérieure avec du soin pour que l’unité intérieure s’assure que n’importe quelle eau de condensat est correctement vidangée dehors. Le tuyau de vidange peut être installé à droite ou à gauche du ventilateur de base.



1



Dévissez les 4 vis taraudés pour enlever le couvercle du port de raccordement de tuyauterie souple de vidange.



2



Insérer le tuyau flexible dans l’orifice du tuyau de drain.



Point de connexion du tuyau du drain



Note







Collierde câble



Unité intérieure



3 Attache-câble



Installer le tuyau de drain afin que sa longeur puisse être aussi court que possible. Le dimamètre interne doit être la même ou un peu plus grand que le diamètre externe de l’orifice du tuyau de drain. 



Installation du tuyau d’évacuation 1,26inch(32mm)(Diamètre externe)



Tuyau de drain d’isolation Drain frontal d’isolation



Note



AT T E N T I O N Il faut être bien fixé contre le corps de l’unité sans laisser aucun espace. Pas d’espace



Fixez le tuyau flexible solidement à l’unité intérieure avec lecoller pour câble fourni. (Utilisez un tournevis pour fixer solidement le tuyau flexible.)



 



4



Incliner légèrement le tuyau de drain pour un meilleur drainage de l’eau condensée. Fixer le tuyau de drain avec un adhésif pour PVC et le bander pour ne pas être séparé de l’unité.



Enrouler le tuyau de drain avec un tube d’isolation comme le montre la figure, puis le fixer.



F-16



AVXDU@@_IM_F_30799-1_8.31.09.indd 16



2009-8-31 14:03:33



Raccordement du tuyau d’evacuation



1



Installez le tuyau d’évacuation horizontal avec une pente de 1/100 ou plus puis fixez-le par un crochet avec un espace de 3,28~4,92ft(1~1,5m).



2



Installez un siphon U au bout du tuyau d’évacuation pour empêcher qu’une mauvaise odeur parvienne à l’unité intérieure.



3



Ne pas installer le tuyau d’évacuation vers le haut, car cela risque de provoquer que l’eau reflue à l’unité.



3,28~4,92ft (1~1,5m) Tuyau flexible



FRANÇAIS



Sans la pompe de vidange



Crochet de suspension



Tuyau d’évacuation horizontal plus d’une pente de 1/100



Plafond



Raccordement du tuyau d’évacuation 1



Le tuyau d’évacuation doit être installé à moins de 11,81inch(300mm) depuis le tuyau flexible, doit être élevé de 11,81inch(300mm) à 21,65inch(550mm) et abaissé de 0,79inch(20mm) ou plus.



2



Installez le tuyau d’évacuation horizontal avec une pente de 1/100 ou plus et fixez-le par le crochet de suspension avec une espace de 3,28~4,92ft(1~1,5m).



3



Installez l’aspirail dans le tuyau d’évacuation horizontal pour empêcher que l’eau coule derrière l’unité intérieure. Note



4







Vous n’avez peut-être pas besoin de l’installer s’il y a déjà une pente dans le tuyau d’évacuation horizontal.



Le tuyau flexible ne doit pas être installé vers le haut, car cela risque de provoquer que l’eau reflue vers l’unité intérieure.



Aspirail 11,8inch(300mm) ou moins



Tuyau flexible



7,87inch (200mm) ou plus 0,79inch (20mm)ou plus



3,28~4,92ft (1~1,5m) Crochet de suspension



Dans 11,81~21,65inch(300~550mm)



Tuyau d’évacuation horizontal plus d’une pente de 1/100



Plafond



AVXDU@@_IM_F_30799-1_8.31.09.indd 17



F-17



2009-8-31 14:03:34



Installation du tube et du tuyau d’écoulement (Suite)



Décharge centrailisée Sans la pompe de vidange Installez un tuyau d’évacuation horizontal avec une pente de 1/100 ou plus et fixez-le par un crochet de suspension avec un espace de 3,28~4,92ft(1,0 ~1,5m).



2



Installez un siphon U au bout du tuyau d’évacuation pour empêcher qu’une mauvaise odeur parvienne à l’unité intérieure.



3,94inch(100mm) ou plus



1



Plafond



Tuyau d’évacuation horizontal une pente de 1/100 ou plus



Avec la pompe de vidange 1



Installez l’aspirail principal en face de l’unité intérieure situéee le plus loin depuis la décharge principale lorsque plus de trois unités sont installées.



2



Vous avez peut-être besoin de l’aspirail particulier pour empêcher que l’eau reflue au sommet du tuyau d’évacuation de l’unité intérieure.



3,28~4,92ft (1~1,5m)



Crochet de suspension



Aspirail principal



Aspirail individuel 21,65inch (550mm) ou moins



Tuyau d’évacuation principal



Tuyau d’évacuation horizontal centralisé ( une pente de plus de 1/100 )
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Increasing Fan Speed



Tester l’évacuation



1



Ouvir le couvercle de l’entrée d’approvisionnement en eau en tournant et tirant le couvercle.



2



Verser de l’eau dans le ventilateur de base de l’unité intérieure comme le montre la figure. Note



S i vous ne verseé pas d’eau dans l’entrée d’approvisionnement en eau, cela risque de faire déborder l’eau à travers le tuyau de drain.



3



Confirmer que l’eau coule à travers le tuyau de drain.



4



Lorsque la pompe de vidange est installée, lancez l’unité en mode de refroidissement et vérifiez le pompage d’une pompe de vidange a drain pump pumping.



5



Vérifiez si l’eau d’évacuation tombe au bout du tuyau d’évacuation.



FRANÇAIS



Prépare environ 2 litres d’eau.



Entrée d’approvisionnement en eau



Tuyau d’évacuation



L’eau d’évacuation coule



6



Assurez-vous qu’il n’y a pas de fuite d’eau au drainage.



7



Remonter le couvercle de l’entrée d’eau.



u moins
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Travail de câblage



Raccordement du câble d’alimentation et celui de communication 1



Avant le travail de câblage, il faut éteindre toutes les alimentations.



2



L’unité intérieure doit être alimentée à travers le disjoncteur (ELCB ou MCCB+ELB) séparé par l’alimentation extérieure. ELCB: Earth Leakage Circuit Breaker MCCB:Molded Case Circuit Breaker ELB:Earth Leakage Breaker



3



Le câble d’alimentation doit être en cuivre.



4



Raccordez le câble d’alimentation {1(L), 2(N)} parmi les unités dans la longueur maximale et le câble de communication (F1, F2) chacun.



5



Raccordez V1, V2 (pour CC12V) et F3, F4(pour la communication) lors de l’installation de la télécommande avec fil.



Unité Extérieure Télécommande câblée 208-230V~ ou ELCB



L



Unité intérieure 1



Unité intérieure 2



N



MCCB+ ELB



Ensemble EEV



Unité intérieure 3



N



L



N



L



N



L



 ELCB : Installation essentielle AVERTISSEMENT Avant des raccordements des câbles, il faut couper le courant. Le PBA intérieur sera endommagé lors que le court-circuit se produit entre V1, V2, V3 et V4.



Unité intérieure Unité intérieure Unité intérieure 4 5 6  L’unité intérieure montée sur le plafond, sur le mur.



Sélectionner la cosse à anneau compressée Soudure argentée



B D d1 E F L d2 t Dimensions Dimensions nominales Dimension Dimension Dimension Dimension nominales pour Tolérance Tolérance Tolérance Mini- Mini- MaxiTolérance Minipour les câbles standard standard standard standard les vis (inch) (inch) (inch) (inch) mum mum mum (inch) mum (inch2) (inch) (inch) (inch) (inch) 0,0023 0,0039 0,0062



0,16 0,16 0,16 0,16



0,26 0,31 0,26 0,33



0,16



0,37



±0,0079



0,13



±0,0079



0,17



±0,0079



0,22



+0,012 -0,0079 +0,012 -0,0079 +0,012 -0,0079



0,067



±0,0079 0,16 0,24 0,63



0,17



0,091



±0,0079 0,24 0,24 0,69



0,17



0,134



±0,0079 0,24 0,20 0,79



0,17



+0,0079 0,028 0 +0,0079 0,031 0 +0,0079 0,035 0
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Spécification du fil électronique MCCB



ELB ou ELCB



Max : 242V Min : 198V



XA



X A, 30mA 0,1 sec



Câble Câble de d’alimentation mise à terre 0,0039inch2 (2,5mm2)



Câble de communication



0,0039inch2 0,0012~0,0023inch2 (2,5mm2) (0,75~1,5mm2)



Courant nominal



 Décider la capacité de l’ELCB(ou MCCB+ELB) par le formule ci-dessous.



La capacité de l’ELCB(ou MCCB+ELB) X [A] = 1,25 X 1,1 X ∑Ai



Unité



Modèle



Courant nominal



AVXDU



100 110 145



1,52A 1,57A 2,45A



X : La capacité de l’ELCB(ou MCCB+ELB) ∑Ai : Somme des courants électriques de chaque unité intérieure. Référez-vous à chaque manuel d’installation sur le courant électrique de chaque unité.



FRANÇAIS



Alimentation



 Déterminez la spécification du câble d’alimentation et la longueur maximale dans 10 % de la chute de tension parmi les unités intérieures.



Coef×35,6×Lk×ik



n



∑(



1000×Ak



k=1



10% de tension d’entrée[V]



) 
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